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Все присоединения
электрических систем
должны быть
выполнены только
квалифицированным
электриком /SEP до 1кВт/.

Вытащить штепсель
из гнезда перед началом
обслуживания или ремонта.

Не подключать устройство
к сети в случае
повреждения штепселя или гнезда.

Запрещается снимать
крышку регулятора
или вентилятора
или иные попытки
изменить электронные
устройства

1. .

Инструкция по обслуживанию является важной 
частью продукта и должна быть передана пользователю 
при передаче котла. Следует внимательно ознакомиться 
с инструкцией и сохранить её на будущие, потому, что 
важная информация касается безопасности во время 
установки, эксплуатации и чистки котла.

 Установка котла должна быть проведена согласно 
с соответствующими нормами государства в котором 
используется котёл, следуя указаниям производителя 
и квалифицированного персонала. Неправильная 
установка котла может быть причиной трамв у  
людей, домашних животных, повреждения вещей 
а также жилья за которые производитель не несёт 
ответственности. 

 
Отопительный котёл может быть использован 

только тех целей для которых был произведён. Любое 
другое использование следует считать неправильным 
и опасным. 

 При неправильной установке, эксплуатации или 
чистке котла, которые появились из-за нарушения норм, 
нарушения законодательства или несоблюдения 
правил, которые содержатся в данной инструкции (или 
других дополнительных инструкциях), производитель не 
несёт ответственности за какие-либо повреждения, 
а также гарантия является не действительна.

Вся очень важная информация находится 
в инструкции и выделена знаками, на которые следует 
обратить особое внимание. Далее находиться пояснение 
этих знаков:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подбор отопительного котла производится на 
основании теплового баланса зданий с точным 
расчётом, который берётся от передачи тепла к зданию.

В таблице 5 находятся технические данные, 
которые приблизительно дают возможность подобрать 
котёл. Мощность котла следует подобрать с запасом 10% 
по отношению к реальной потребности тепла.

Кроме того, на котле находятся информационные 
знаки, предупредительные знаки и знаки запрета, 
которые предостерегают от опасности.  

5

Перед включением
устройства следует 
прочитать инструкцию 
по обслуживанию.

Внимание! 
Горячая поверхность!
Можно обжечься!

Запрещается стоять 
напротив котла  во время 
открытия двер͔ц.
Можно обжечься!

Опасность!

!
Предупреждение об угрозе здоровью или 
жизни

Опасность!

!
Предупреждение о возможности поражения 
электротоком

Внимание!
Предупреждение об угрозе продукта
или окружающей среды!

Информация!
Важная информация и советы.

Опасность!
Предупреждение об ожёге!
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Широкие засыпные дверцы упрощают загрузку топлива. 
Воздух, который необходим для правильного сгорания, 
поступает от вентилятора непосредственно в зону 
сгораемого топлива. Микропроцессорный регулятор 
постоянно измеряет температуру воды в котле 
и соответственно подбирает количество воздуха 
и работу вентилятора.

Регулятор позволяет на постоянную работу 
с температурой макс. 85°C. Макс. температу работы котла 
это 95°C. Если температура превысила 95°C регулятор 
в аварийном состоянии выключает вентилятор. 

Горячий дым пролетает через теплообменник - 
охолождается. Остывший газ покидает котел через 
стальной боров, который соединен с камином. В борове 
установлен перепускной клапан (котлы от 100 кВт), 
который позволяет регулировать поток выхлопных газов, 
например, в случае высокой тяги дымохода, можно его 
закрыть. Тем не менее, в котлах с мощностью 50 - 75 кВт 
регуляцию потока дымового газа выполняет дроссель 
/ котельное оборудование /. 

Для уменьшения теплопотерь, поверхность котла 
изолирована при помощи стальных листов, под 
ко то р ы м и  р а с п ол а г а е т с я  т е п л о и з ол я ц и я  и з  
безасбестовой минеральной ваты толщиной 40мм. 
Температура воды в котле показана на аналоговым 
термометре.

OPTIMA PLUS MAX

OPTIMA PLUS MAX

*самостоятельная установка по инструкции на страницах 
39-42., для котлов мощностью 100кВт два вентилятора
**В котлах мощностью 50 и 75кВт сопровождается 
расширение дымовой заслонки 

4. ОСНАЩЕНИЕ КОТЛА.
Котел центрального отопления 

поставляется в собранном виде, вместе с бункером на 
топливо, загрузочными, очистными и топочными 
дверцами, а также термоизоляцией из минеральной 
ваты, покрытой стальным корпусом под защитным 
покрытием из стальных листов.

Таблица 1. Оснащение котла 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА.

Отопительные  котлы  OPTIMA PLUS MAX  
предназначены для подогрева воды в системе ц.о. до 
температуры на выходе из котла не выше 85°C и рабочем 
давлении не более 1,5 бар.

Котлы типа OPTIMA PLUS MAX предназначены для 
у с т а н о в к и  в  о т к р ы т о й  о т о п и т е л ь н о й  
с и с т е м е, защищенной по норме PN-B-02413:1991.

Котлы OPTIMA PLUS MAX используются в системах 
центрального отопления и горячей воды, а также 
в гравитационных и насосных системах. Предназначены 
для отопления небольших общественных учреждений,  
школ, детских садов и т.д.    Эти     котлы    также имеют 
возможность работать   в  системе  ЦО  со  встроенным 
теп л о о б м е н н и ком .  Котл ы  O P T I M A P LU S M A X  
устанавливаются в соответствии с данной инструкцией 
по обслуживанию и до 100 кВт могут не  ставиться  на 
учет в органах  технического надзора.

Для контроля над процессом
горения OPTIMA PLUS MAX  используется  электронный 
регулятор,благодаря чему нет необходимости 
в постоянном обслуживании или непосредственном 
наблюдении. Однако, в соответствии с существующими 
нормами, контроль необходим, особенно в случае 
отсутствия электроэнергии - в результате остановки 
циркуляционных насосов может прекратиться прием 
тепла, что может привести к резкому росту температуры 
в котле. Для этого следует выполнить гравитационный 
обход (байпас), лучше всего на дифференциальном 
клапане, который в случае чего автоматически отведёт 
избыток горячей воды их котла.

Котлы типа OPTIMA MAX PLUS  оснащены 
вентилятором и регулятором являются современными 
котлами которые сжигают штыб. Использование 
н и ж н е го  с п о с о б а  с ж и га н и я  то п л и в а  в м е с те  
с  п р а в и л ь н ы м  р а с п р о с т р а н е н и е м  в о з д у х а  
и многоканальным расположением дымовых камер 
дало возможность получить наилучший результат 
сжигания.

Котел имеет теплообменник сделанный из 
жаропрочной  котельной  стали   (P265GH) толщиной от 
6 до 8 мм  с  гнуто-сварной конструкцией 
укрепленной распорками,  закрытый  снаружи  водным 
плащем и покрыт сталью S235JR. Строение котла 
основывается на многоканальном расположении 
дымовых камер – из топочной камеры газ проходит 
через систему горизонтальных дымовых каналов. 

Топка котла это камера сгорания и стальная 
подвижная водная решетка.  Под теплообменником по 
всей его длинне находится камера для золы. В задней 
части   зольной  камеры, с двух сторон расположены 
очистные отверстия для очистки и консервации котла. 

Расположение дверц засыпных, топочных 
и зольника дает возможность удобно очищать котел.

3. ОПИСАНИЕ КОТЛА.

Информация!
Котлы OPTIMA PLUS MAX могут работать как 
источник тепла в отопительных системах, где 
температура воды менее 90°C.
Котлы OPTIMA PLUS MAX  должны быть 
установлены и защищены в октрытой системе по 
н о р м е  P N - B - 0 2 4 1 3 : 1 9 9 1  -  О т о п л е н и е  
и теплофикация, которая касается защиты 
оборудования отопительных систем октрытого 
типа.

Рекомендация!
Подробное описание конструкции, работы 
и использования электронного регулятора или 
вентилятора находится в подключаемых 
к  д а н н о й  и н с т р у к ц и и  т е х н и ч е с к о й  
д о к у м е н т а ц и и .  С л е д у е т  о б я з а т ел ь н о  
следовать всем инструкциям по обслуживанию 
регулятора и венти-лятора.

Внимание!
Специфическая работа котла на твердоͣ 
топлив͔ требует постоянный надзор работы и 
с о с т о я н и я  к о т л а .  П р и  о тͫ у с т в и и  
электроэнергии - обязателен постоянный 
присмотр за котлом.  

Стандартное оснащение котла

OPTIMA PLUS MAX
ед. изм.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

кол-во

1

1

1

1/2

1/2

1

1

1

Инструкция по обслуживанию

Электр. регулятор DEFRO RU PID*

Инструкция обслуживания и 
гарантийная карта регулятора

Наддувной вентилятор*

Гарантийная карта
наддувного вентилятора*

Термометр

Комплект для очистки

Дымовая труба с заслонкой**



5. ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА.

В таблице ниже указаны размеры топки и  
и засыпных дверец.

Таблица 2. Размер топки и  засыпых дверец.

               

 Основным топливом для котлов центрального 
отопления типа OPTIMA MAX PLUS является каменный 
уголь для энергетических целей сортимента орех класса 
24/12 типа 31-2 по норме PN91/G-04510. Характеристика 
топлива 24/12 указывает на калорийность на уровне 24 
000 кДж/кг и объем золы 12%. Это топливо гарантирует 
получение указанной мощности.

В  ка ч е с т в е  з а п а с н о го  то п л и в а  м ож н о  
использовать смесь каменного угля в соотношении 70% 
угля сортимента орех класса 24/12 и 30% угля сортимента 
штыб класса 21/15 по вышеуказанной норме. В тех котлах 
с той же эффективностью можно сжигать долго горящие 
виды топлива, напр.: бурый уголь и дерево в различном 
виде ( щепки, стружки ).

Топка мокрым деревом снижает эффективность 
и плохо влияет на работоспособность котла. Не советуем 
топить только штыбом в этом типе котлов.

Правильный побор типа и вида угля обеспечивает:
• безаварийную работу котла,
•экономию топлива по сравнению с худшими 

сортами,
• ограничение выброса вредных веществ.
Не допускается использование искусственных 

материалов для розжига на решетке топки!

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Внимание!
Дерево должно сохнуть как минимум год. Топка 
мокрой древесиной снижает отдачу тепла 
и плохо влияет на работоспособность котла.

Внимание!
Постоянное использование мокрого топлива 
и низкой температуры газов (ниже 160°C) ведет 
к ускоркнному использованию, ржавчине 
каналов, стали, борова и появлению золы.  Это 
появляется из-за: воды, оксидов азота и оксидов 
серы, образуя очень агрессивную среду 
и способствует ускоренной коррозии.

Внимание!
Котел типа OPTIMA MAX PLUS не является 
местом для сжигания мусора и нельзя в нем 
сжигать запрещенные виды топлива.

Внимание!
P.W. DEFRO не несет ответственности за 
неправильную топку, которая возникает в связи
с выбором несоответствующего топлива.

Рис. 1. Размер топки и загрузочных
дверец.
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Рис. 2. Основные размеры котлов.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и документацию котла,
с в я з а н ные с его постоянной модернизацией и улучшениями.
Таблица 3. Основные размеры котлов.

Рис.3. Основные части котла OPTIMA MAX PLUS: 1-стальной корпус с термоизоляцией; 2-засыпные дверцы; 3-топочные дверцы;
4-зольниковые дверцы; 5-питающий патрубок; 6-возвратный патрубок***(симметрично с двух сторон); 7-боров; 8-верхняя 
очистка; 9-заслонки (в котлах с мощностью 50-75кВт заслонки интегрирована с расширением борова); 10-боковая очистка;
11-вентилятор (в котлах с мощностью 50-75кВт только 1 шт.); 12-крышка; 13-аналоговый термометр; 14- регулятор;  15-спусковой 
патрубок; 16-воздухоотводящий патрубок
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Таблица 4. Технические данные OPTIMA PLUS MAX.

*Максимальная поверхность нагрева была рассчитана для одной потребности на тепло q = 100 Вт/м².
**Использования топлива для каменного угля сортимента орех с теплоотдачей 25 000±300кДж/кг.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и документацию котла,  с в я з а н ные
с его постоянной модернизацией и улучшениями.

7. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА КОТЛА.
Котлы типа OPTIMA MAX PLUS имеют средства 

защиты от попадания пламени обратно в трубу подачи 
топлива. Но не освобождают от необходимости 
наблюдать за котлом.

К основным средствам защиты относятся:
•термозащита котла - в случае выхода за границы 
допустимой температуры в 85°C биметаллический 
датчик, расположенный около температурного датчика 
котла, отключает вентилятор и систему подачи. Система 
не позволяет воде в системе вскипеть, в случае 
перегрева котла или повреждения микропроцессорного 
регулятора. После того, как система заработает, а 
температура опустится, датчик самостоятельно 
отключится, а сигнал выключится. В случае повреждения 
или перегрева датчика, горелка, вентилятор и система 
подачи топлива будут отключены.
•температурная защита  -  регулятор имеет 
дополнительную функцию безопасности если 
повредился биметаллический датчик. После 85°C 
включается сигнализация и на дисплее напись: ALARM 
TEMP ZA DUŻA. Если температура выше тормы то также 
отключается вентилятор и начинают работать насосы 
чтобы развести воду по всему дому. 

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА КОТЛА.
8.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Котлы доставляется в собранно состоянии 
и в упаковке. Система наддува и управления на время 
транспортировки отсоединяются. Установку всех 
э л е к т р и ч е с к и х  д е т а л е й  о с у щ е с т в л я е т  
профессиональный электрик. Остальные элементы 
устанавливает сам клиент в соответствии с инструкцией.

Для подъёма и опускания котла необходимо 
применять соответствующие подъёмники. Перед 
перевозкой котла необходимо зафиксировать на 
платформе транспортного средства с помощью поясов, 
клиньев и деревянных брусков.

Котлы следует хранить не отапливаемых и вентили-
руемых помещениях, обязательно с крышей. Перед 
установкой следует проверить комплектность доставки 
и ее техническое состояние. Инструкция установки 
дополнительных элементов находится на стр. 40.

Замечание!
Котлы следует транспортировать 
вертикально!
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Тепло
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на платформе высотой не менее 50 мм. Допускается 
установка котла непосредственно на поверхность, 
выполненную из несгораемого материала, если нет 
опасности подтопления грунтовыми водами. При 
установке котла следует обращать внимание на 
прочность пола, а также на условия противопожарной 
защиты:
• во время установки и эксплуатации котла следует 
соблюдать безопасное расстояние 2000 мм от легко-
воспламеняющихся материалов,
• для легковоспламеняющихся материалов, со степенью
горючести C , которые быстро и легко горят даже после 3 
устранения источника возгорания, расстояние увеличи-
вается в два раза, т.е. до 400 мм,
• если степень горючести неизвестна, тогда для 
безопасности расстояние следует удвоить. 
Таблица 5. Степень горючести масс и строительных 
материалов.

Абсолютно не допускается установка котла 
в мокрых или влажных помещениях, так как это ускоряет 
эффект коррозии и, в свою очередь, в очень короткое 
время ведет к полному разрушению котла. 

8.4. СОЕДИНЕНИЕ КОТЛА С ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ.

Выполненная установка, в системе открытой 
и закрытой, котла должна соответствовать нормам 
и законам, которые касаются государства, в котором 
находится котел. 

Р а с п ол оже н и е  котл а  дол ж н о  у ч и т ы в а т ь  
возможность свободного осуществления очистки 
и непосредственный доступ с каждой стороны.  
Расстояние от передней стенки котла до стены напротив 
не должна быть менее 2 м, от боковых стенок котла 
 не менее чем  0,5 м.

Рис 4. Расположение котла в котельной

Внимание!
В помещении котельной запрещается 
применять механическую вытяжную 

Внимание!
В котлах OPTIMA PLUS MAX патрубок 
питательный и возвратный должны быть 
присоединены перпендикулярно (левый пит. 
и правый возвр. или правый пит. и левый возвр.)

Совет!
Котельная должна иметь как дневное, так и
искусственное освещение.

Опасность! Следует обязательно обеспечить 
поступление достаточного количества свежего
воздуха в помещение котельной. Нехватка 
свежего воздуха грозит неполным сгоранием 
и образованием углекислого газа.

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОТЕЛЬНОЙ.
Котельная, в которой будет установлен котел, 

должна соответствовать всем требованиям, обязующем 
в конкретной стране, где оформляется установка. 

В  П ол ь ш е  эт и  у с л о в и я  р е г ул и ру ютс я  
Распоряжением Министра инфраструктуры от дня 12 
марта 2009 года относительно технических условий, 
который должны соответствовать здания и их 
расположение. Обновленное распоряжение обязует от 
8 июля 2009 года ( D z .U. № 5 6 поз . 4 6 1 ) и также 
соотносится с постановлениями нормы PN-B/02411:1987 
Отопление. Котельные на твёрдом топливе. Требования. 

В соответствии с теми правилами помещение, 
в котором установлен котел, не может использоваться ни 
временно, ни постоянно для проживания людей. Это 
должно быть отдельное помещение не меньшее чем 2.2
метра в новых зданиях. В случаях уже построенных 
зданий допустима минимальная высота в 1.9 м.

Котельная должна быть как можно точнее 
расположена в центре относительно отапливаемых 
помещений, а котел должен располагаться как можно 
ближе дымовой трубы. Выходные двери в котельную 
должны открываться наружу и должны быть выполнены 
из несгораемых материалов.

Топливо должно складироваться в выделенных 
в для этого отдельных помещениях и находится около 
котла, но не ближе чем 400 мм от котла. Пол должен быть
выполнен из несгораемого материала. В случае пола из 
сгораемого материала, он должен быть оббит стальными
листами с толщиной минимум 0,7 мм, на расстоянии 
минимум 0,5 м от края котла.

Вытяжная вентиляция в котельной, работающей 
с твердым топливом и с тепловой мощностью до 25 кВт 
должна быть построена как открытое помещение 
с  минимум 200 см .

В случае приточной вентиляции - помещение котла 
до 25 кВт должно иметь приточную трубу с сечением не 
меньше 14×14 см.

8.3 .  УСТАНОВКА КОТЛА В  ПОМЕЩЕНИИ 
КОТЕЛЬНОЙ.

Котел типа OPTIMA MAX PLUS не требует 
специального фундамента, однако следует помнить 
о том, что котел должен стоять как можно более ровно на 
го р и з о н т а л ь н о й  п о в е рх н о с т и . Ре ко м е н дуетс я  
устанавливать котел на бетоновой платформе высотой 
около 20 мм. В случае размещения котла в подвале, он 
должен быть усnановлен

Котельная мощностью от 25кВт до 2000 кВт должна 
иметь приточную вентиляцию с сечением не менее 50% 
от сечения дымовой трубы, но и не менее чем 20×20 см. 
Выходное отверстие должно находится на расстоянии не 
выше чем 1 м от уровня пола котельной. 

Котельная также должна иметь вытяжную 
вентиляцию в виде канала сечением не менее 25% от 
поверхности и быть расположена под потолком 
помещения, выходить за крышу и располагаться, если 
можно, сбоку дымовой трубы. Поперечное сечение 
вентиляции не должно быть меньше 14×14 см. Отверстия 
приточной и вытяжной вентиляций должны быть 
защищены стальной решеткой.

min.
500mm

min.
2000mm

min.
500mm

min.
500mm

A-не горят

Строительные массы и продукты
Степень горючести 
строительных масс 

и материалов

B- трудновоспла-
меняющиеся
C -1  трудновоспла-
меняющиеся
C -2  средневоспла-
меняющиеся
C -3  легковоспла-
меняющиеся

песчаник, бетон, кирпич, противопож. штука-
турка, кладочный раствор, керам. плитки, гранит

деревянно-цементные доски, стекло-
волокно,  минеральная изоляция

буковое, дубовое дерево, фанера много-
слойная

сосновое, лиственное, еловое дерево, пробки, доски 
из спиленного дерева, резиновые покрытия полов

асфальтная фанера, целлюлоидовые массы, полиуре-
тан, полистирол, пластик, полиэтилен, пластмассы



Примерная схема защиты системы водного 
отопления,  состоящую из одного котла или 
тепло обменника, показана на рисунке ниже.

Рисунок 5. Схема защиты водной системы центрального 
отопления, состоящей из одного котла или теплообменника, 
верхняя часть, насос установлен на возврате. Схема защиты 
также может использоваться в следующих
системах водного отопления:
- верхняя часть, насос на питании,
- верхняя часть, насос на возврате,
- нижняя часть, насос на питании,
- верхняя и нижняя часть с гравитационный обход.

Рис. 6. Схема безопасной системы: 
1-котёл; 2-расширительный бак.

2

1

8.4.1.СПОСОБ  УСТАНОВКИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ

Безопасность установки в открытой системе 
должна состоять из основных и дополнительных 
элементов.Основные элементы следует использовать во 
всех установках открытого типа. 

К основным элементам безопасности относятся:
• расширительный сосуд,
• трубы системы безопасности - труба безопасности RB 
    и труба переливная  RW ,
• труба переливная RP,
• труба воздухоотводящая RO.

Дополнительные элементы следует использовать 
в зависимости от типа тепла и мощности, а также 
расположения основных элементов безопасности.

Размер внутреннего диаметра труб безопасности 
соответствует норме PN-91/B-02413 .

Таблица 7. Номинальные и внутренние диаметры труб 
безопасности и подъемной.
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Информация!
Самые главные требования к элементам 
безопасности:
1)расширительный бак открытого типа должен 
быть объёма мин. 4-7% от всего объёма 
отопительной системы;
2)диаметр трубы безопасности RB должен 
соответствовать тепловой мощности котла;
3)бак должен соединяться трубами: подъёмной 
RW, сигнализационной RS, переливной RP
 и воздухоотводящей -RO;
4)переливная труба, сигнализационная, подъёмная 
и воздухоотводящая а также циркуляционная дают 
возможность  под держивать  постоянную 
температуру в баке;
5) расширительный сосуд должен быть расположен 
над источником тепла при вертикальном 
положении труб безопасности, на такой высоте, 
чтобы во время работы ни в каком случае не 
произошел перерыв в доступе воды и так чтобы 
была возможность вентиляция системы. 
максимальная высота установки расширительного 
бака не должна превышать 15 м. 

Информация!
На трубах безопасности не допускается 
установка клапанов и задвижек. Эта труба по 
всей длине, не должна иметь сужений и острых 
загибов, способ их проводки и диаметр должны 
соответствовать стандарту PN-91/B-02413.

Информация!
Выполненная  установка  центрального  
отопления должна соответствовать польским 
нормам PN-91/b02413 и BN-71/886427, которые 
касаются защиты Оборудования водяного 
отопления открытого типа и расширительных 
б а к о в .  У с т а н о в к а  к о т л а  д о л ж н а  
соответствовать нормам  и законам того 
государства, в котором эксплуатируют котел.

Информация!
В случае применения двух или большего 
количества водогрейных котлов, каждый из них 
должен иметь защиту согласно стандарту 
PN-91/B-02413, при одновременном безусловном 
соблюдении правил тепловой защиты системы 
безопасности.

Информация!
Расширительный бак, трубы безопасности, 
подъёмная, сигнализационная и переливная 
т р у б ы  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з м е щ е н ы  
в пространстве, в котором температура 
превышает 0°С.

Информация!
Отсутствие изоляции или несоответствие 
норме PN-91/B-02413 при заявлении рекламации, 
когда температура меньше 0°C может 
повлиять на отказ ремонта или замены котла.

RW

RW
RB

RB
Отвлд влздуха
PN-91/B-02420RO

RP

RS

PN-91/B-02413-4

_

85

280

80

280

32

50

35,9

53,0

40

140

40

140

325

25

40

65

27,2

41,8

68,8

25

25

32

25

32

27,2

27,2

35,9

27,2

35,9

Для подъёмной трубы – тепловая мощность источника.

Тепловая мощность
котла\теплообменника [kW]

Труба безопасности
[мм]

Диаметр 
номинальный

Диаметр 
номинальный

Диаметр
внутренний

Диаметр
внутренний

Труба подъёмная
[мм]

Выше До



а) система закрытая - вода питающая 
из котла не перемешивается с водой 
из системы центрального отопления.
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8.4.2. СОЕДИНЕНИЕ КОТЛА С ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ.

Для правильного подключения котла к системе 
центрального отопления следует выполнить следующие 
действия:
1) подключить питательный патрубок (рис. 3 поз. 5) 
к системе в предназначенном для этого месте, 
подключить туда же возвратный патрубок (рис. 3  поз. 6),
2)  подключить трубы системы безопасности 
в соответствии с системой безопасности (открытая и ли 
закрытая),
3) наполнить отопительную систему водой до момента 
непрерывного переливания из сигнализационной трубы,
4) проверить состояние теплоизоляции системы 
безопасности,
5) в случае использования насоса центрального 
отопления (рекомендация изготовителя для улучшения 
эффективности работы отопительной системы) 
необходимо подключить насос и “гравитационный 
обход”, которые позволят использовать отопительную 
установку в случае аварии (Рис. 7),

Рис. 7. Схема гравитационного обхода: 
1-котел; 2-циркуляцинооый насос; 3-дифференциальный 
клапан; 4-клапан отсечки; 5-фильтр; 6-расширительный бак.
6)  для  продления  работоспособности  котла  
рекомендуется применение смешивающих систем для 

ополучения мин. температуры воды в котле 80 С, а воды на 
овозврате не меньше 55 С,

7) котёл подключается к системе центрального 
отопления с помощью резьбовых или фланцевых 
соединений.

Для правильного подключения котла к отопитель-ной 
системе необходимо соблюдать следующие условия: 

0температура в котле не должна быть ниже 65 С, а 
0температура воды на возврате в котёл - не ниже 55 С. Это 

обусловлено конденсацией водяного пара на холодных 
стенах котла (так называемое потение котла), что 
вызывает сокращение срока его службы. Это явление 
можно предупредить, устанавливая более высокую 
температуру воды в котле и регулируя температуру 
в отдельных помещениях с помощью термостатических 
клапанов или применяя смешиваю-щие системы, 
например  в  виде  обходного  мостика  (рис.8.), 
дозирующе-смешивающего насоса (рис. 9.),  «водяной 
муфты» (водяного соединения) особенно в больших 
системах  центрального  отопления  с  большим  

6

3

4

1

2

45

Информация!
Монтаж котла следует поручить лицу (фирме), 
которое имеет на это соответствующие 
права и квалификации. Для Вашего же интереса 
необходимо наблюдать, производится ли 
монтаж  согласно действующим правилам. 
Лицо (фирма) должно дать гарантию на 
правильность подключения, хорошее качество 
работы и подтвердить это подписью и 
печатью на последних страницах инструкции.

Информация!
Установка котла с помощью сварки ведет 
к потери гарантии!!!

Рис.8. Система соединения котла с системой отопления с примене-
нием обходного мостика.

Koтел

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Рис. 9. Система соединения котла с системой отопления с исполь-
зованием дозирующе-смешивающего насоса.

Koтел

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Рис.  10. Система соединения котла с системой отопления 
с использованием «водяной муфты».

Kocioł

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Q2Q1

Q >Q1 2

количеством воды  (рис. 10.)  или перекрестные 
клапаны (рис. 11.). 

Подбор оборудования для данной отопительной 
системы должен провести имеющий соответствующие 
права специалист.
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b) система частично закрытая - вода 
п и т а ю щ а я  и з  ко тл а  ч а с т и ч н о  
перемешивается с водой из системы 
центрального отопления.

с) система частично открытая - вода 
п и т а ю щ а я  и з  ко тл а  ч а с т и ч н о  
перемешивается с водой возвратной 
из системы центрального отопления

d) система полностью открытая - вода 
питающая из котла перемешивается 
с водой возвратной из системы 
центрального отопления

Рис  Схема работы перекрестного клапана..11 a)-d)

1

20

9

15

11

21

16 14

11

6

10

7

5 8

13

7

2
3

4

4

18

1917

12

1-котел
2-датчик температуры котла
3-регулятор TECH 
4-вентилятор
5-насос ц.о.
6-датчик ц.о.
7-клапан отсечки
8-фильтер
9-дифференциальный клапан
10-перекрестный клапан
11-клапан с термостат. гловицей
12-батарея
13-насос т.б.в.
14-датчик температуры т.б.в.
15-возвратный клапан 
16-бак теплой быт. воды
17-терморегулятор
/регулятор смешивающего клапана/
18-комнатный регулятор
19-датчик температуры
20-датчик температуры возврвта
21-открытый расширительный бак

M

Рис. 12. Схема установки котла в открытую систему  с охраной температуры терморегулятором.



8.5. СОЕДИНЕНИЕ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ.
Электрическая система и система управления

питаются сетевым напряжением 230В/50Гц. В поме-
щении котельной, где установлен котел, должна быть
проведена электропроводка 230В/50Гц, выполненная 
всистеме TN-C или TN-S (с защитным или защитно-
нейтральным проводом), согласно действующим в этой
сфере правилам. Электропроводка (независимо от вида
выполняемой электропроводки) должна завершиться
штепсельным разъёмом, оборудованным защитный
контактом.

Штепсельное гнездо должно быть расположено на
безопасном расстоянии от источников тепла. Рекоменду-
ется, чтобы для питания котла была проведена отдельная
электроцепь.

Опасность!
Использование гнезда без защитного зажима
грозит электрическим ударом!

Опасность!
Все подключения электропроводки должны
быть выполнены исключительно квалифициро-
ванным электриком (SEP до 1кВт).

Опасность!
Пользователю запрещается снимать крышку
от микропроцессорного регулятора или венти-
лятора, а также вносить какие-либо изменения
или улучшения в электрические соединения.

Внимание!
Следует выполнить защитное заземление
котла в месте, обозначенном информационной
иконкой. Это подключение может выполнить
только квалифицированный электрик.

14
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11

1-котел
2-датчиктемпературы котла
3-регулятор /TECH /
4-вентилятор
5-насос ц.о.
6-клапан отсечки
7-фильтер
8-дифференциальный клапан
9-перекрестный клапан
10-клапан с термостат. гловицей
11-батарея
12-насос т.б.в.
13-датчик т.б.в.
14-возвратный клапан
15-бак т.б.в.
16-насос by-pass
17-термостатический клапан 55°C
18-открытый расширительный бак

Рис. 13. Схема установки котла в открытую систему с охраной (термостатический клапан).

8.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА К ДЫМОХОДУ
Способ соединения котла с дымоходом должна 

соответствовать закону с дня 12.03.2009 г. касающегося 
технических условий,  которым должны соответствовать 
здания и их положение Закон 56/2009 поз. 461/.

Если котел установлен в другом государстве (не 
в Польше) то установка котла к дымоходу  должна 
соответствовать нормам и законам этого государства.  

Чтобы подключить дымовой боров к дымовой 
трубе необходимо применить стальной профиль 
соответствующего сечения и формы, длинна которого не 
больше 400-500мм. Листовая сталь, из которой 
выполняется присоединение к котлу, должна иметь 
толщину не менее 3 мм Присоединение должно иметь 
наклон в направлении котла. Следует обратить особое 
внимание на плотность соединения дымового провода и 
дымового борова. 

Применённая термическая изоляция системы 
отвода  дымов  улучшает  тягу  дымовой  трубы. 
Значительное влияние на работу котла или группу котлов 
имеет правильная высота и сечение дымовой трубы. 
Неправильные размеры дымовой трубы могут быть 
причиной неполадок в работе котла. Размеры сечения 
дымовой трубы указаны таблице №  7

Tаблица 7. Высота и сечение дымовой трубы

1

Мощность[кВт]
Мин.выс.
камина       [м]

Требуемая 
тяга [Па]

 [см x см]
 [Ø мм]

100756050 125 200150 250

11

40

10

38

10

35

9

35

11

42

12

46

12

44

13

48

315280250235
28x2825x2522x2221x21

350 435
31x31 39x39

380 480
33x33 42x42Размер 

камина
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То что просыпалось в ящик зольный снова насыпать 
на решетку. После того как топливо насыпано, выровнять 
(не уплотнять), положить бумагу, щепки и поджечь. Как 
засасет дымовые газы  - закрыть дверца и включить 
вентилятор, уставить на регуляторе требуемую 
температуру. После этого разжега огонь должен 
появиться на всей поверхности топлива и гореть желто-
синим цветом. При образовании ямок - следует их 
засыпать углем. 

РАЗЖИГАНИЕ СНИЗУ:
Перед началом розжига следует полностью 

открыть проводницу дымовых газов в дымовом борове, 
топочные дверцы и зольниковые дверцы, засыпные 
дверцы при этом должны быть полностью закрыты. 
Розжиг следует проводить медленно, используя смятые 
кусочки бумаги и дерева, на которые после появления 
огня следует добавить слой угля. Когда начнет гореть 
уголь следует зажечь топочные и зольниковые дверцы, 
затем открыть засыпные дверцы и заполнить топочную 
камеру топливом. Когда дымовые газы поступят 
в дымоотвод следует закрытьзасыпные дверцы, 

Когда дымовые газы поступят в дымоотвод следует 
закрытьзасыпные дверцы,  включить вентилятор 
и установить требуемую температуру. Если при разжиге 
огонь погас, следует снова очистить топку, проветрить 
каналы и снова начать розжиг. 

 Кроме этого следует избегать устанавливать 
слишком низкую температуру для котла (ниже 65°C), 
поскольку это отрицательно влияет на процесс сжигания 
и увеличивает поступление вредных веществ 
в атмосферу. Если котел работает при низких темпера-
турах, то на его стенках могут проявляться капли 
водяного пара (”потение”). Длительное “потение” может 
привести к коррозии и сокращению срока службы котла. 
По этой причине следует устанавливать достаточно 
высокую температуру работы котла, а температуру 
в доме регулировать при помощи термостатических 
регуляторов на батарее. Также рекомендуется 
использовать смешивающие клапаны. Время сжигания 
топлива зависит от его качества и количества, поэтому 
пользователь должен путем подбора выяснить удобное 
ему  количество топлива и время горения. 

Внимание!
При отсутствии энергии, котел может 
работать без регулятора на натуральной тяге, 
при наличии гравитационного приема тепла. 
Подробная информация в пкт. 9.4. данной 
инструкции обслуживания. 

При растопке котла  может появиться дым из дверц 
или эффект потения котла. После того, как котел 
разогреется и достигнет заданной температуры - эти 
явления должны исчезнуть. 

Во время нормального использования котла 
процесс обслуживания котла заключается в своевремен-
ном наполнении бункера и очистки зольникового ящика. 
Одной порции топлива хватает на более чем 10 часов 
работы котла с указанной мощностью. При меньшей 
мощности время топки может продлиться на несколько 
часов. 

При добавлении топлива надо медленно открыть 
дверца, положить топливо  и закрыть дверца. 

Сбившиеся в комки продукты сгорания топлива, 
такие как шлак, камни и гарь следует удалять с помощью 
надлежащего инструмента погасив котел или перед 
растопкой котла. 

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации котла может 
произойти втопление очень твердого шлака между 
неподвижными и подвижными колосниками. В таком 
случае удаление пепла нажатием педали является 
невозможным. 

W tej sytuacji należy z konieczności odpopielenie doko-
nywać ręcznie, do czasu wygaszenia kotła i sprawdzenia dzia-
łania rusztu mechanicznego. Odblokowania rusztu należy 
dokonać po dokładnym oczyszczeniu paleniska.

В системе центрального отопления потребность 
в тепле изменяется в зависимости от внешних условий, 
напр. поры дня или изменения температуры на улице.  
Высота температуры воды выходящей из котла зависит 
также от тепловых характеристик здания: использован-
ных строительных и изоляционных материалов.  

9.4. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРРОЗИЯ
   Во время эксплуатации при температуре воды, 
питающей систему, ниже 60°C водяной пар собирается на 
стенках котла. В начальной стадии эксплуатации котла  
возможен вытек воды в виде конденсата из котла па пол.

Длительное пользование при низкой температуре 
моет образовывать коррозию, что уменьшает срок 
работоспособности котла. Поэтому не советуем Вам 
пользоваться котлом при температуре питающей 
систему не ниже чем 60°C.

Внимание!
При заблокировании механической решетки не 
можно силой преодолеть блокаду - это может 
привести к повреждению решетки. 

Опасно!
Открывая дверцы никогда не следует стать 
напротив. Это может привести к ожогам. 

Информация!
Следует использовать исключительно ориги-
нальные детали, купленные в DEFRO. Фирма 
DEFRO не несет ответственности за плохую 
работу котла, которая возникла по причине 
использования несоответствующих частей. 

Внимание!
Эксплуатация котла при  питательной 
температуре ниже, чем 60°C, способствует 
увеличению выделений из топлива, что 
способствует срастанию золой тепло-
обменника и дымового борова, которое потом 
может быть причиной пожара. 

Внимание!
Использование котла при температуре выше 
60°С позволяет предупредить появление влаги 
и коррозии на котле.

Опасность!
Топочная камера и ящик на золу должны быть 
всегда закрыты, за исключением момента 
розжига, загрузки топлива или очистки ящика 
от пепла.

Информация!
При растопке холодного котла может 
появиться конденсат водяного пара на стенках 
котла - «потение», вызывающее иллюзию, что 
котёл протекает. Это вполне естественное 
явление которое исчезает после разогрева 

окотла выше 60 С. В случае нового котла, 
в зависимости от атмосферных условий 
и температуры воды в котле, явление это 
может продолжаться  на протяжении 
нескольких дней.
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9.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА - ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

В топочной камере следует обратить особое 
внимание на тщательную очистку от пепла и копоти из 
щелей в колосниковой решетке и со стен топки. 
Подобную очистку следует осуществлять перед каждым 
новым розжигом котла. Поэтому перед очисткой 
и консервацией следует отключить котел от сети 
и подождать пока он не остынет.

Очистку конвекционных каналов, на которых 
оседает зола, следует проводить через очистные 
отверстия каждые 3-7 дней. 

Поверхность каналов, боковые стенки тепло-
обменника следует чистить через переднее отверстие  
/рис. 3, поз 8./, засыпные дверцы /рис. 3., поз 2./ и 
т о п о ч н о - з о л ь н и к о в ы е  д в е р ц ы / р и с .  3 ,  
поз. 3./. Поверхность трубчатой водяной решетки 
следует чистить через топочно-зольниковые дверцы 
\рис. 3, поз. 8./. Собранный пепел и пыль следует убрать 
через топочно-зольниковые дверцы /рис. 3, поз. 4./ 

Для очистки котла следует использовать приборы, 
которые были приложены к котлу в комплекте. 

После очистки каналов, очистные дверцы следует 
плотно закрыть. После очистки пепела следует плотно 
закрыть дверцы. Для правильного ухода за котлом 
следует также очищать дымоотвод. 

При длительном удерживании низкой температуры 
в котле обязательным является прогревание котла. 
(минимум один раз в неделю)  - топка при температуре  
70-80°C.  Этот процесс продлевает работоспособность 
котла. 

Опасность!
Перед всеми ремонтными работами и чистками 
следует отключить котел от сети.

Информация!
Для  получения  хорошей  эффективности 
сгорания топлива конвекционные каналы 
и листовую сталь внутри топки следует 
содержать в надлежащей чистоте. Сажа, пыль 
и зола, возникшие во время сгорания, являются 
причиной снижения эффективности процесса 
сгорания.

Опасность!
Температура некоторых элементов котла во 
время работы может достигать даже 400°C! 
Поэтому, перед очисткой и консервацией, 
с л е д у е т  о т к л ю ч и т ь  к о т е л  о т  с е т и  
и подождать пока он не остынет.

Опасность!
Все работы следует производить при особой 
осторожности и только взрослыми. Следует 
также смотреть за тем чтобы дети небыли 
в поблизости во время чистки котла. Для ухода 
за котлом следует использовать специальные 
перчатки и прикрытие головы.

Информация!
Ежедневная очистка котла способствует 
эффективному сгоранию топлива и продлевает 
егоработоспособность.

9.6. АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА
В случае аварии или аварийного состояния котла:

•превышении макс. температуры воды в котле более 
85˚C, регулятор перейдет в аварийное состояние и 
срабатыванию ограничителя STB включая насос т.б.в. и 
ц.о. и выключая вентилятор. Это состояние написано на 
дисплее регулятора. Для возодновления работы STB 
следует проверить причину и ее устранить,

•рост давления,
• обнаружение внезапной, большой течи воды из котла 
или отопительной установки,
•трещины труб, радиаторов, арматуры сопутствующей 
(клапанов, задвижек, насосов),
•иные угрозы дальнейшей безопасной эксплуатации 
котла.

Необходимо выполнить следующее: 
1) удалить топливо из топочной камеры в жестяную 
ёмкость, стараясь при этом не обжечься и не угореть 
(в помещении котельной можно пребывать только 
кратковременно, по возможности открыть дверь или 
вентиляционные отверстия). Горящие угли из топочной 
камеры удалять исключительно в присутствии другого 
лица. В случае сильной задымлённости помещения 
котельной, не позволяющей быстро удалить горящий 
угля, следует обратится за помощью к пожарной охране. 
Допускается засыпка топочной камеры сухим песком. 
Строго запрещается заливать водой горящий в топочной 
камере уголь (шлак, жар). Такое заливание можно 
выполнять исключительно вне помещения котельной, на 
свежем воздухе, на расстоянии не менее, чем 3 м;
2) выяснить причину аварии, а после её устранения 
убедиться, что котёл и система в целом являются 
технически исправными, приступить к чистке и пуску 
котельной.

9.7. ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
В ДЫМОВОМ КАНАЛЕ - ПОЯВЛЕНИЕ САЖИ В КАМИНЕ.

Возгорание сажи в камине это возгорание частичек, 
которые собраны внутри камина и не очищены 
Поведение в случае возникновения пожара в дымовом 
канале - появление сажи в камине.

•позвонить в пожарную, точно описать что происходит 
и подать адрес;

•погасить топку, аккуратно удалив горящие элементы, 
закрыть печь.;

•все время контролировать всю длину борова со 
стороны помещения, не появились ли трещины, 
которые могу способствовать попаданию огня 
в помещение;

•приготовить гасящие средства: гасители, одеяла, 
пожарные одеяла, шланг подключенный к воде, воду 
в емкости;

•предоставить помещение и рассказать подробно
 о происходящим и ответить на вопросы.

Опасность!
Дымовой газ появляющийся из зотканного 
котла очень опасный. Перед отопительным 
сезоном следует проверить и очистить котел 
и дымовую тубу.

Опасность!
Во время аварийной остановки котла следует 
обязательно позаботиться о безопасности 
людей и следовать правилам пожарной 
безопасности. 

Информация!
Чтобы избежать пожара в камине следует 
систематически очищать котел и дымовые 
каналы.



• заменить шнур

• Закрыть боров дросселью

• добавить более калорийное топливо 
или поменять на советуемое топливо

• перезагрузить регулятор и снова 
настроить параметры (если вентилятор 
дальше не включается - вызвать сервис )

Рекомендации по устранению

• проверить систему ц.о.

• выполнить энергопроверку дома

• изменить параметры на регуляторе

• проверить или заменить

Вид аварии

Внезапный рост давления
 и температуры

Дымит из дверц

Требуемая температура 
не достигается

Возможная причина аварии

• закрытые клапаны

• неправильно закрыты дверцы • отрегулировать замок

• очистить шнур

• очистить котел

• загрязнение шнура

• поврежденный шнур

• сильная дымовая тяга

• грязный теплообменник

• топливо низкой калорийности

• вентилятор не включается 
по достижению требуемой температуры

• открыть клапаны

•неправильная установка системы ц. о.

•неправильно подобран котел к зданию

•плохие параметры сгорания топлмва

•авария/поломка термометра

• использовать регулятор тяги или
сменить топливо

• увеличить продувы
• уменьшить продувы

Значительный рост
 температуры по 

сравнению с заданной

• большая тяга при большой 
калорийности топлива
• частые и длительные продувы
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9.9.  ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

После окончания отопительного сезона или 
в других случаях запланированного отключения котла из 
использования, следует подождать, пока полностью не 
сгорит засыпанная в топочную камеру доза топлива, 
затем обязательно удалить золу и шлак из топочной 
и зольниковой камер, а также конвекционных каналах.

На время простоя котла вода из системы централь-
ного отопления может быть спущена только в случае 
необходимости выполнения ремонтных или монтажных 
работ. Для защиты котла от коррозии после отопитель-
ного сезона, следует провести тщательную очистку от 
золы и нагаров, содержащих большое количество серы и 
выполнить надлежащее обслуживание. 

В случае установки котла в холодных и влажных 
котельных, в летнее время котёл защитить от влаги путём 
помещения внутри его пространства абсорбирующего 
влагу материала, например негашеной негидратирован-
ной извести или SilicaGel.

10. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЛА.

1.Котёл должны обслуживать исключительно взрослые 
лица, ознакомившиеся с инструкцией и обученные по  
обслуживанию котлов.

2.Пребывание детей вблизи котла в отсутствии взрослых  
строго запрещается.

3.Для растопки топлива нельзя применять легко-
воспламеняющиеся жидкости: только твердое 
топливо (н.п. туристическое), смолистую древесину, 
бумагу и т.п.

4.В случае проникновения в котельную легко-
воспламеняющихся газов, паров или во время 
проведения работ, во время которых повышается риск 
возникновения пожара или взрыва (лакирование, 
клейка и т.п.), котёл следует выключить.

5.Во время работы котла температура греющей воды не 
oдолжна превышать 90 C. При перегреве котла следует 

открыть все закрытые теплоприёмники, плотно 
закрыть дверцы котла и выключить вентилятор.

6.На котле и около него нельзя размещать легко-
воспламеняющиеся материалы.

7.Питающие и присоединяющие к насосу и горячей воды 
провода следует размещать вдали от источников тепла 
(дверцы, дымовой боров котла).

8.Вмешательство и переделки в электрической части  
или конструкции котла строго воспрещаются.

9. Следует применять топливо рекомендуемое заводом-
изготовителем, поставляемое поставщиками, которые 
имеют соответствующее разрешение (сертификат).

10.При устранении золы из котла легковоспла-
меняющиеся материалы не могут находиться на 
расстоянии менее, чем 1500 мм. Удаленную из котла 
золу следует перекладывать в жаростойкие ёмкости 
с крышкой.

11.После окончания отопительного сезона котёл 
и дымовую трубу необходимо хорошо очистить. 
Котельная должна содержаться в чистом и сухом 
состоянии. Удалить топливо из котла, оставить котёл 
с приоткрытыми дверцами и крышками.

11. ПРИМЕРЫ АВАРИЙ УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ 
   ИХ  УСТРАНЕНИЯ

В таблице ниже представлены проблемы 
и способы их устранения

Опасность!
Обязательно ознакомиться с содержанием 
этого пункта. Э та информация очень важная.

Опасно!
Пожары в дымовой трубе не следует гасить 
водой, поскольку резкое её охлаждение и пары 
воды могут привести к трещинам.

Опасно!
Следует помнить, что через щелины могут 
попасть искры и огонь  или очень горячий 
и опасный дым.

Внимание!
После пожара сажи в камине следует срочно 
вызвать работников и проверить  и очистить 
камин.
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Рекомендации по устранению

• заменить шнур

• достроить комин \ увеличить высоту
• увеличить размер камина
• очистить котел\ камин

• продлить работу

• увеличить температуру

• отрегулировать регулятор 

• установить насадку пожарник „strażak” 

• не закрывать клапанами все батареи
• обеспечить получение тепла радиатора-
ми или иными устройствами, например
бойлером

Вид аварии Возможная причина аварии

Дымит из дверц

3. поврежденный шнур

1 Нет тяги в дымовой трубе

• низкая дымовая труба
• малый диаметр трубы
• закупорена дымовая труба \ котел

2. быстро работает вентилятор

Выхлопы газов в котле

• слишком низкая установка темп в котле

• плохо подорбаны параметры

• турбулентность к ктлео

• отсутствие приема тепла из котла 
и связанные с этим длительные переры-
вы в работе, что приводит к угасанию
пламени

• ледовать рекомендациям в инструкции, 
пункт “Подключение котла к дымоходу”

• провенрить систему ц.о.

• осуществить оценку энергопотребления

• добавить более калорийное топливо 
или поменять на советуемое топливо

• измерить дымовую тягу или 
проверить регулятор тяги

• измерить температуру выходящих газов
(правильная температура 110-230°C)

• отрегулировать установку регулятора

• лишком высокая температура газов
может быть вызвана слишком сильной 
тягой  или слишком большим количество

•неправильная установка системы ц. о.

• котёл не соответствует зданию

• маленькая калорийность топлива

•плохо наставлены параметры

•неправильная установка котла
относительно дымохода

•сильная дымовая тяга

• неправильная установка котла
относительно дымохода

Котел сильно
 перегревается

Много расходуется 
топлива

•блокада крышки на вылете вентилятора
 - разблокировать, сменить расположение 
гирь

•добавить более калорийное топливо 
или поменять на советуемое топливо

• использовать топливо согласно 
нормам производителя котла
• использовать сухое топливо или хорошо 
просушить

• отрегулировать параметры вентилятора

Плохо сжигается 
топливо

В теплообменнике
оседает много золы

• мало поставляемого воздуха

• плохое топливо

• плохое топливо

• влажное топливо

• неправильное сгорание топлива

• повысить температуру• слишком низкая температура

• мокрое топливо • высушить топливо или заменить

Вытекает вода
из пепельника

12. ЛИКВИДАЦИЯ КОТЛА ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА 
СЛУЖБЫ.

Котел с электрическими элементами должен 
быть утилизирован по Постановлению ЕС 2002/96/E, 
которая касается использованного электрического и 
электронного оборудования, поэтому:
•на табличке находится иконка в соответствии с 
директивной (перечеркнутая корзина) относительно 
и с п о л ь з о в а н н о г о  э л е к т р о -  и  э л е к т р о н н о г о  
оборудования, 
•отсоединить элементы котла открутив все винты и 
отрезав сваренные элементы,
•перед разборкой котла  следует  отключить  
микропроцессорный регулятор и моторедуктор с 
проводами -эти предметы должны быть утилизированы 

отдельно.Эти элементы нельзя смешивать с иным 
мусором. Места их утилизации должны быть 
обозначены властями города. Остальные элементы 
утилизируются как обычный стальной мусор.
•во время демонтажа котла следует сохранять 
осторожность и применять средства безопасности, 
использовать надлежащие средства индивидуальной 
защиты (перчатки, рабочая одежда, передник, очки 
и т.п.).

Информация!
Перед тем, как вызвать сервисную службу 
следует тщательно очистить конвекционные
каналы и стены камеры сгорания, а также 
очистить вход в котельную в случае возможной
замены котла.



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОТЛОВ С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ТОПЛИВА

Основным условием безопасной эксплуатации котлов является выполнение отопительной системы 
в соответствиисо стандартами PN-91/B-02413 и BN-71/8864-27. 

Кроме того, необходимо соблюдать следующие правила:

1.Запрещается эксплуатировать котёл при снижении уровня воды в системе ниже уровня, определенного 
в руководстве по эксплуатации котельной.

2.Для обслуживания котлов применять перчатки, защитные очки и накрытия головы.
3.При открытии дверц запрещается стоять напротив открываемого отверстия. В момент пуска вентилятора не 

следует открывать засыпные дверцы.

4.Содержать котельную в надлежащей чистоте, не загромождать предметами, не связанными 
с обслуживанием котла.

5.При работе с котлом для электроосвещения должно использовать напряжение не более 24V.
6.Котёл и связанную с ним отопительную систему необходимо содержать в хорошем техническом состоянии, 

обращая особое внимание на плотность топочных и зольниковых дверц.
7. Все обнаруженные неполадки, связанные с котлом, следует немедленно устранять.
8.В зимнее время не следует делать перерывов во время отопления, которые могли бы привести 

к замерзанию воды в системе, что очень опасно, так как повторная растопка котла при непроходимых трубах 
центрального отопления может быть причиной серьёзных повреждений.

9. Заполнение отопительной системы водой и её пуск в зимнее время должны производиться очень осторожно 
и исключительно горячей водой с целью предупреждения замерзания воды в системе во время ее заполнения.

10. Запрещена растопка котла такими средствами, как бензин и другие легковоспламеняющимися 
 и взрывными веществами.

11.Нельзя приближаться с открытым огнем к открытым топочным дверцам во время работы 
вентилятора и сразу после его включения, поскольку не сожженный газ грозит взрывом.

 

12. Электрическая система должна быть выполнена квалифицированным электриком.

Опасно!
Запрещается использовать открытый огонь или легковоспламеняющиеся материалы влизи котла - 
может произойти взрыв или возгорание.

Опасно!
При малейшем подозрении, что замёрзла вода в установке центрального отопления, особенно в системе 
безопасности котла, следует проверить пропускаемость, чтобы проверить её состояние, нужно 
запустить воду в установку через спусковой патрубок до тех пор, пока она не начнёт переливаться из 
переливной трубы. Если труба не пропускает воду, то растопка в котле строго запрещается. 

Опасно!
Во время открывания дверц не следует стоять напротив котла. Можно обжечься.

Опасность
Все подключения к электросети могут быть выполнены только квалифицированным электриком, 
который имеет соответствующие права /SEP до 1кВ/.

Внимание!
Во время отключения электричество за котлом необходимо следить.

Внимание!
В разогретый котле запрещается заливать холодную воду. Топку нельзя заливать водой.
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СЕРВИСНАЯ ИНФОЛИНИЯ
24 часа в сутки - 7 дней в неделю

если есть проблема с регулятором?
звони:
            + 48 665 011 151

если есть проблема с котлом?
звони:
            +48 509 702 720
        +48 509 577 900

Многоотраслевое Предприятие
DEFRO Роберт Дюбела
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyńska 103A
Świętokrzyskie, Polska

тел./факс +48 41 303 80 85
тел./факс +48 41 303 87 94
тел./факс +48 41 303 90 40
факс +48 303 91 31




